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TEL
TEL

7097

HH

5m 10m0m

タクシータクシー

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ

女子男子
案内板

看板看板

１号機

HH

7098

7096

7095

7100

7099

7092

7093 7094

HH

分電盤

既設

A1=1/200

電気設備　街路灯移設1（撤去）

埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

久喜市桜田1丁目地内

HHHH

HH

HH

HH

HH

街路灯7098のケーブル撤去

街路灯7097のケーブル撤去

照明柱撤去移設

基礎撤去再使用

照明柱撤去移設

基礎撤去再使用

凡例

記号 名　称 備　考

分電盤

ハンドホール 既設

接地極

地中配管配線

地中配管配線

既設

撤去

配管切断・接続

EM-CE5.5sq-2C+E2.0(FEP30)

EM-CE5.5sq-2C+E2.0(FEP30)

HH

既設

東鷲宮駅前

自転車駐車場

東鷲宮駅前交番

EM-CE5.5sq-2C+E2.0撤去(FEP30再使用)

EM-CE5.5sq-2C+E2.0撤去(FEP30再使用)

EM-CE5.5sq-2C+E2.0(FEP30)

配管配線撤去

※橋梁工事範囲内

市道鷲宮76号線

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

E - 16

006034
テキストボックス
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TEL
TEL

7097

HH

5m 10m0m

タクシータクシー

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ
女子男子

案内板
看板看板

１号機

HH

7096

7095

7100

7099

7092

7093 7094

HH

分電盤

既設

A1=1/200

電気設備　街路灯移設2（撤去）

埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

久喜市桜田1丁目地内

HHHH

HH

HH

HH

HH

街路灯7097のケーブル撤去

照明柱撤去移設

基礎撤去再使用

凡例

記号 名　称 備　考

分電盤

ハンドホール 既設

接地極

地中配管配線

地中配管配線

既設

撤去

配管切断・接続

(FEP30)

EM-CE5.5sq-2C+E2.0(FEP30)

HH

既設

東鷲宮駅前

自転車駐車場

東鷲宮駅前交番

EM-CE5.5sq-2C+E2.0撤去(FEP30再使用)

配管配線撤去

※橋梁工事範囲外
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TEL
TEL

東鷲宮駅前

自転車駐車場

東鷲宮駅前交番

5m 10m0m

タクシータクシー

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ
女子男子

案内板
看板看板

１号機

2
,
0 0
0

D
N

階
段
室

P
S

P
S

HHHH

HH
HH

HH

HH

EM-CET38sq（FEP80）（1Φ3W100/200V)

EM-CET60sq（FEP80)（3Φ3W200V)

LP-M

既設

EM-CE5.5sq-3C（FEP40)（1Φ2W100V)

GL-350

EM-CET38sq（FEP80）（1Φ3W100/200V)

EM-CET60sq（FEP80)（3Φ3W200V)

GL-600

HH

ED

GL-350

LP-2

新設

EM-CET38sq（FEP80）（1Φ3W100/200V)

EM-CET60sq（FEP80)（3Φ3W200V)

GL-350

EM-CE5.5sq-3C（FEP40)（1Φ2W100V)

凡例

記号 名　称 備　考

引込開閉器盤

電灯・動力盤

電柱
CP12-19-35

ハンドホール 建築工事

接地極

埋設標

地中配管配線

LP-1

既設

１

2

１

１

１

３

4

引込柱

既設

ED
ELB

1

1

LB

PB

LB

PB

LB

PB

既設シェルター照明電源と接続

レジン接続材

エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
芯

6
10

建築工事

配管：建築工事

既設

既設

新設

新設

U型側溝撤去・再設置
L=0.5m

舗装切断 t=6cm

(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ)L=17.8m

舗装切断 t=6cm

(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ)L=18.6m

舗装切断 t=5cm

(アスコン)L=12.6m

舗装切断 t=5cm

(アスコン)L=12.6m

舗装切断 t=6cm

(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ)L=152.7m

アスコン舗装撤去・復旧 t=5cm

L=6.3m2

インターロッキングブロック舗装

撤去・復旧 t=6cm L=40.7m2

線
状

ブ
ロ

ッ
ク
復

旧
L=
0.

5 m

Ｌ
型

街
渠
撤

去
・

再
設
置

L=
0.

5 m

Ｌ
型

街
渠

撤
去

・
再
設

置
L=
0.

5 m

布
設
土
工
延

長
 
タ
イ
プ
 
4  

L =
2 8
.2
m

布設土工延長 タイプ 1 L=83.1m

布設土工延長 タイプ 2

L=12.6m

布
設

土
工

延
長

 
タ

イ
プ

 1

L=
17

.0
m

布
設土

工
延長

 タ
イ
プ 3

L=8.1m

舗装切断

インターロッキングブロック舗装

撤去・復旧 t=6cm L=10.9m2

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装

アスコン舗装

電気設備　幹線設備土工

久喜市桜田1丁目地内

埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）
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TEL
TEL

東鷲宮駅前

自転車駐車場

東鷲宮駅前交番

5m 10m0m

タクシータクシー

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ

女子男子
案内板

看板看板

１号機

2
,
0
0
0

D
N

階
段
室

P
S

P
S

凡例

記号 名　称 備　考

引込開閉器盤

電灯・動力盤

電柱
CP12-19-35

ハンドホール 建築工事

接地極

埋設標

地中配管配線

LP-1

既設

エ
ス
カ

レ
ー
タ
ー
芯

6
10

建築工事

配管：建築工事

既設

既設

新設

新設

7097

7098

7096

照明柱移設

基礎再使用

照明柱移設

基礎再使用

7099

布
設

土
工

延
長
 タ

イ
プ
 5  L =4 6. 0m

久喜市桜田1丁目地内

埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

電気設備　街路灯移設土工（改修）
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TEL
TEL

7097

HH

5m 10m0m

タクシータクシー

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ

ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ
女子男子

案内板
看板看板

１号機

HH

7098

7096

7095

7100

7099

7092

7093 7094

HH

分電盤

既設

A1=1/200

電気設備　街路灯移設土工1（撤去）

埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

久喜市桜田1丁目地内

HHHH

HH

HH

HH

HH

照明柱撤去移設

基礎撤去再使用

凡例

記号 名　称 備　考

分電盤

ハンドホール 既設

接地極

地中配管配線

地中配管配線

既設

撤去

配管切断・接続

HH

既設

東鷲宮駅前

自転車駐車場

東鷲宮駅前交番

配管配線撤去

FEP30再使用0.5ｍ

撤去土工延長 タイプ 5

L=23.2m

市道鷲宮76号線

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

※橋梁工事範囲内
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TEL
TEL

7097

HH

5m 10m0m

タクシータクシー

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ

女子男子
案内板

看板看板

１号機

HH

7096

7095

7100

7099

7092

7093 7094

HH

分電盤

既設

電気設備　街路灯移設土工2（撤去）

HHHH

HH

HH

HH

HH

照明柱撤去移設

基礎撤去再使用

凡例

記号 名　称 備　考

分電盤

ハンドホール 既設

接地極

地中配管配線

地中配管配線

既設

撤去

配管切断・接続

HH

既設

東鷲宮駅前

自転車駐車場

東鷲宮駅前交番

配管配線撤去

撤
去
土
工
延
長
 タ

イ
プ
 5

L=
18
.1
m

久喜市桜田1丁目地内

埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

A1=1/200

※橋梁工事範囲外
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タクシー

ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ
ﾄｲﾚ ﾄｲﾚﾄｲﾚ

女子男子

案内板

看板看板

S=1/100(A3)

埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

久喜市桜田1丁目地内

EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）
EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）

EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）

EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）

EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）

EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）

EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）

EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）

PBOX：SUS-WP100×100×75 PBOX：SUS-WP100×100×75 PBOX：SUS-WP100×100×75

PBOX：SUS-WP100×100×75

PBOX：SUS-WP100×100×75

PBOX：SUS-WP100×100×75

PBOX：SUS-WP100×100×75

PBOX：SUS-WP100×100×75

LEDスポットライト LEDスポットライト LEDスポットライト

LEDスポットライト

LEDスポットライト

LEDスポットライト

LEDスポットライト

LEDスポットライト

※別途電源工事と接続

シェルターＤ電気設備図平面図
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14
8

74
74

※照明用配線および配管は歩行者から出来る限り見えないように工夫すること。

12
0

見上げ図

断面図

SUSプルボックス

□100×100×75

（電気工事）

PFD16

（電気工事）
LEDスポットライト（電気工事）

※配置は平面図兼屋根伏せ図による

新規：つなぎ梁　H-148×100×6×9（SS400）

器具配線

φ30孔明け

φ30孔明け

SUSプルボックス

□100×100×75

（電気工事）

照明取付PL-4.5　

148×120

新規：つなぎ梁　H-148×100×6×9（SS400）

EM-EEF1.6-2C+E1.6(PFD16）

（電気工事）

正面図

φ30孔明け

2-φ4.0孔明け（建築工事）

タップM5（電気工事）

照明取付PL-4.5　

148×120

SUSプルボックス

□100×100×75

（電気工事）

LEDスポットライト（電気工事）

※配置は平面図による

SUS配管支持材

＠500（電気工事）

S=1/6(A3)

埼玉県　久喜市　都市整備課

縮　　尺

図 面 名

工事箇所

路 線 名

工 事 名

河 川 名

図面番号

市道鷲宮76号線

東鷲宮駅東口立体施設整備工事（付帯工）

久喜市桜田1丁目地内

（建築工事）

（建築工事）

（建築工事）

（建築工事）

（建築工事）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３
器具光束６２５ｌｍ、消費電力８．２Ｗ、電圧１００Ｖ
拡散タイプ
アルミダイカスト（シルバーメタリック）
パネル：ガラス（透明）
照射方向可動型、可動範囲上下９０度
回転方向３３０度

PFD16

（電気工事）

シェルターＤ照明詳細図

（建築工事）

（建築工事）
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